SECOND FLOORPLAN
SERVES: Mumford Hall (AHU 01 VAVs)

Second Floor Avg. Temp.: 72.84 °F
Second Floor High Temp.: 78.33 °F
Unit: (AHU 01) TAB_228H

Second Floor Low Temp.: 68.08 °F
Unit: (AHU 01) _228F

Total CFM: 39,295.00 CFM